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B 18 EPR - B 30 EPR
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Power kW-кВт 9 - 18 15-30

Switch
kW-кВт FAN FAN

Switch
kW-кВт 9 15

Switch
kW-кВт 18 30

Max current cons. A 26 43,5

Voltage V/Hz 400/50 400/50

Air displacement 1700 3500

Weight 27,5 53

Dimension L x W x H 69x46x55 102x58x67

Resistance norm IP24 IP24
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- 

Hot air hoses (100 oC) with Ø305 (B 18 EPR) or Ø407 (B 30 EPR) , max 15m (2x7,6m).
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1...

2...

3... DESCRIEREA ELEMENTELOR PRODUSULUI

4... PORNIREA DISPOZITIVULUI

5... DECONECTAREA APARATULUI

6...

7...

8...

9...

10... TERMOSTATUL EXTERIOR

11... REZOLVAREA PROBLEMELOR

-

-
-

le: EN 60335-1, EN 60335-2-30.

-

-

• - A nu se acoperi sau înveli dispozitivul pe timpul 
-

A nu se folosi dispozitivul în apropierea locurilor cu umiditate, 

circuit sau electrocutare.
-

acestei reguli poate cauza incendiu.
-

altor materiale textile pentru a evita aprinderea acestora.

sau animale.
-

-
mântare, pentru a evita în cazul unei avarii electrocutarea.

-
latorului.

În timpul în care dispozitivul nu este folosit trebuie deconectat 

neasteptate.

-

 

-

-
nerele nr.1 des.1.

Dispozitivul trebuie transportat în ambalajul original, împreu-

Vezi desenele 1-2:
1) Mâner

3) Motor cu ventilator

6) Priza termostatului exterior

9) Suport

11) Indicatorul
12) Indicatorul RESET
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Motorul func Func
Termostatul avariat

Transmi
Schimba i termostatul

Schimba i transmi

Schimba

Motorul nu func ele se Motorul avariat
Ventilatorul blocat

Schimba i motorul

Debloca a i ventilatorul

Schimba

Întregul dispozitiv nu func

Schimba

Circuitul de aer redus Canalul de aer murdar
Motorul defect

Desfunda i

Schimba i motorul

secunde.

 

-

-

-

-

-

-
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Numai ventilator – des. 3.

-
oC. La iesire trebuie racordat un furtun de distri-

Ø305 mm (B 18 EPR) / Ø407 mm  
(B 30 EPR) -

-

-

-
-

-

-

sau un punct service autorizat.

-

-
oC

-
rior.

-

-


